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有限会社さんl乱、殿

計量管理者

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。 環境計量土(濃度関係)

試料採取日 平成27年1月9日 採取者/所属| 津田章/エヌエス環境(株)札幌支庖

採取状況

採取場所 登別市 |試料交付日| 平成27年1月9日

件 名 浸透水及び地下水の水質分析 |計量の対象| 水質

計量の結果(下段は計量の項目)

試料名 BOD 塩化物イオン 電気伝導率*

(mg/L) (mg/L) (mS/m) 

①浸透水 1.4 

②地下水南側 10 21.9 

③地下水西側 1.1 6.8 13.1 

④地下水東側 0.8 12 10.8 

⑤地下水東側上流 6.8 7.6 

@安定型上流地下水 1.7 12 10.0 

⑦安定型下流浸透水 4.3 

以下余白

定量下限値 0.5 0.1 0.1 

JIS K 0102 21及 J(イISオKン0101 32.5 J気IS伝K導0101 12(電
計量の方法 び32.3(隔膜電極 クロマトグラブ 率計によ

法) 法) る)

備
*FPは、計量法第107条の対象外項目です。
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